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TEKSTINIƻ DOKUMENTƻ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
LapƼ

sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

Lapo

(-Ƽ)

Nr.

JA2462-PP-BDŽ 1 0 Bylos dokumentƼ žiniaraštis

JA2462-PP-VS 1 0 Vietovƍs schema

JA2462-PP-AR 7 0 Aiškinamasis raštas

PRIDEDAMƻJƻ DOKUMENTƻ ŽINIARAŠTIS

LapƼ
sk. Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-

Ƽ) Nr.

13 Projektavimo užduotis

1 ProjektiniƼ pasiƸlymƼ rengimo užduotis

BRƌŽINIƻ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
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sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

Lapo (-

Ƽ) Nr.
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1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas – Šilumos tiekimo tinklƼ, prijungiant Vilties katilinƍs vartotojus prie Kelmƍs

miesto šilumos tinklƼ, statybos ir rekonstravimo projektas

· Statybos vieta – RaseiniƼ g., Vilties g., Kelmƍs mieste.

· Statybos darbƼ rƸšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinƍ naudojimo paskirtis – šilumos tinklƼ.

· Statytojas – UAB „Litesko“.

· Užsakovas - Vilniaus miesto savivaldybƍs administracija.

· Projektuotojas – UAB „Jandas“.

· Projekto vadovas – Marius Raļkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 38001.

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktŃ projektavimo užduotƟ. Rengiant

projektŃ, išnagrinƍti visi galiojantys teritorijƼ planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai

nesikerta su galiojanļiais TPD sprendiniais.

Šilumos perdavimo tinklƼ apsaugos zona - žemƍs juosta, kurios ribos yra po 5 metrus Ɵ abi puses nuo

vamzdyno krašto.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentƼ ir esminius statiniams keliamus

reikalavimus.

Rengiant techninƟ drabo projektŃ buvo atlikta topogeodezinƍ nuotrauka. AukšļiƼ sistema: LAS 07.

KoordinaļiƼ sistema: LKS–94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIƻ DOKUMENTƻ SłRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos Ɵstatymas
2. LR Energetikos Ɵstatymas
3. LR Šilumos Ƹkio Ɵstatymas
4. LR SpecialiƼjƼ žemƍs naudojimo sŃlygƼ Ɵstatymas

5. STR 1.05.01:2017

StatybŃ leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniƼ
šalinimas. Statybos pagal neteisƍtai išduotŃ statybŃ
leidžiantƟ dokumentŃ padariniƼ šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 StatiniƼ klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizƍ
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiƸra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rƸšys
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

15. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
16. LST EN 253:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. BekanaliƼ

karšto vandens tinklƼ pramoniniu bƸdu neardomai
izoliuotos vamzdžiƼ sistemos. Vamzdžio sŃranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninƍs šiluminƍs izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

17. LST EN 13941-1:2019 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. IzoliuotƼ
sujungtƼ atskirƼ ir sudvejintƼ vamzdžiƼ sistemƼ, skirtƼ
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir
Ɵrengimas. 1 dalis. Projektavimas

18. LST EN 124-2:2015 Transporto eismo ir pƍsļiƼjƼ zonƼ lietaus šulinƍliƼ ir
apžiƸros šuliniƼ liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinƍliƼ
ir apžiƸros šuliniƼ liukai

19. Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2011-
06-17 Ɵsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklƼ ir šilumos punktƼ Ɵrengimo
taisyklƍs

20. LR energetikos ministro
2017 m. rugsƍjo 18 d.
Ɵsakymu Nr. 1-245

ƞrenginiƼ ir šilumos perdavimo tinklƼ šilumos izoliacijos
Ɵrengimo taisyklƍs

21. LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. Ɵsakymu Nr.

217

AtliekƼ tvarkymo taisyklƍs

22. LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. Ɵsakymu

Nr. D1-637

StatybiniƼ atliekƼ tvarkymo taisyklƍs

23. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193

ŽeldiniƼ apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklƍs

24. LR aplinkos ministro
2008 m. sausio 31 d.
Ɵsakymu Nr. D1-87

SaugotinƼ medžiƼ ir krƸmƼ kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo šiƼ darbƼ vykdymo ir leidimƼ šiems
darbams išdavimo, medžiƼ ir krƸmƼ vertƍs atlyginimo
tvarkos aprašas

25. Lietuvos Respublikos
Vyriausybƍs

2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206

KriterijƼ, pagal kuriuos medžiai ir krƸmai, augantys ne
miškƼ Ƹkio paskirties žemƍje, priskiriami saugotiniems,
sŃrašas

26. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m.

sausio 18 d. ƟsakymŃ Nr. D1-
45

MedžiƼ ir krƸmƼ priežiƸros, vandens telkiniƼ, esanļiƼ
želdynuose, apsaugos, vejƼ ir gƍlynƼ priežiƸros
taisyklƍs

27. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. Ɵsakymu Nr.

D1-674

SodmenƼ kokybƍs reikalavimai

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

StatomƼ šilumos perdavimo tinklƼ teritorijoje yra sufomuoti žemƍs sklypai, laisva valstybinƍ žemƍ,

paklotƼ inžineriniƼ tinklƼ (elektros tiekimo, buitiniƼ ir lietaus nuotekƼ, vandentiekio, ryšiƼ, dujotiekio).

Statybos sklypo reljefas kintantis.

https://eshop.lsd.lt/public
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4. ESAMA SITUACIJA

Prisijungimo mazgas „A“ – bekanaliai šilumos tiekimo tinklai Ø139,7/225. Nuo esamos katilinƍs iki

pastatƼ Vilties g. 14, Vilties g. 18 ir LioliƼ g. 19  pakloti bekanaliai PEX Ø50/110 šilumos tiekimo tinklai.

5. NEKILNOJAMO KULTƷROS PAVELDO VERTYBƌS

Šilumos tiekimo tinklai patenka Ɵ kultƸros paveldo teritorijŃ:

· Vizualinƍs apsaugos pozonƟ - Kelmƍs vandens malƸnas (un. kodas 2163).

· Kelmƍs vandens malƸnas (un. kodas 2163).

Jei atliekant statybos darbus ar kitokius darbus aptinkama archiologiniƼ radiniƼ ar nekilnojamo daikto

vertingƼjƼ savybiƼ, darbai turi bƸti stabdomi ir valdytojai, ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo

pranešti savivaldybƍs paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja DepartamentŃ.

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti patalpƼ šildymui ir karšto vandens ruošimui.

ProjektuojamƼ šilumos perdavimo tinklƼ apsaugos zonos plotas – 1,4899 ha:

· Laisvoje valstybinƍje žemƍje – 0,7862 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype Vilties g. 16a, Kelmƍ – 0,0142 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype Vilties g. 14, Kelmƍ – 0,0475 ha;

· Sklype AB “Via Lietuva” (un. nr. 4400-5329-7299) – 0,0299 ha;

· Sklype AB “Via Lietuva” (un. nr. 4400-5687-2276) – 0,0873 ha;

· Sklype AB “Via Lietuva” (un. nr. 4400-5687-2108) – 0,0273 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype RaseiniƼ g. 40, Kelmƍ – 0,0900 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype RaseiniƼ g. 13, Kelmƍ – 0,3132 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype RaseiniƼ g. 11, Kelmƍ – 0,0277 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype RaseiniƼ g. 9a, Kelmƍ – 0,0405 ha;

· Suformuotame žemƍs sklype RaseiniƼ g. 9, Kelmƍ – 0,0261 ha.

1 lentelƍ. StatomƼ inžineriniƼ tinklƼ techninƍs charakteristikos

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Mato

vnt
Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. StatomƼ šilumos perdavimo tinklƼ ilgiai ir skersmenys

1.1.
Trasos ilgis* m 1398,60

VamzdžiƼ diametras mm 90x8,2

1.2.
Trasos ilgis* m 5,20

VamzdžiƼ diametras mm 88,9x3,2

1.3. Trasos ilgis* m 9,45
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Eil.

Nr.
Pavadinimas

Mato

vnt
Kiekis Pastabos

VamzdžiƼ diametras mm 50/110

STATOMO TINKLO ILGIS m 1413,25

PROJEKTINƌ TEMPERATƷRA oC 85
PROJEKTINIS SLƌGIS MPa 0,60

TERPƌ -
Termofikacin

is vanduo

Statomi šilumos tiekimo tinklai Ø90/160 montuojami bekanaliu bƸdu naudojant pramoniniu bƸdu,

poliuretano putomis, izoliuotus, lanksļius, plastikinius vamzdžius. PožeminiƼ vamzdynƼ izoliacijos apsaugai

naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant Ó10 cm smƍlio pagrindo.

Sumontavus, vamzdžiai užpilami Ó10 cm smƍlio sluoksniu, tranšƍja užpildoma prieš tai iškastu gruntu.

SklendžiƼ aptarnavimui Ɵrengiamas šulinys Š - 1.

Vamzdynams kertant gatves, Ɵvažiavimus ir kelius, jie klojami apsauginiuose vamzdžiuose atviruoju

arba uždaruoju bƸdu (kaip nurodyta brƍžinyje).

Šilumos tiekimo tinklams Ø90/160 kertant tvenkinƟ, jie klojami apsauginiame vamzdyje PE D315

uždaruoju bƸdu, tvenkinio dugne (maždaug 1,6 m gylyje). Vamzdžio sujungimui tvenkinio dugne

montuojamos dvigubo sandarumo movos su papildomomis juostomis.

Prie katilinƍs esami vamzdynai atjungiami nuo esamo kolektoriaus, bet kolektoriaus spinta

nedemontuojama. Esami PEX vamzdynai Ø50/110 “atlenkiami” ir sujungiami Ɵ bendrŃ kontƸrŃ, prijungiant

esamŃ vartotojŃ Vilties g. 18.

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiame profilyje).

Ties pramoniniu bƸdu izoliuotƼ (plieniniƼ) vamzdžiƼ trišakiais vamzdyno izoliacijos išoriniam

sluoksniui apsaugoti dedamos kompensacinƍs pagalvƍs arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo

nurodytas bƸdas. Montavimas nurodytas montažinƍje schemoje.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas A klasei.

ProjektuojamƼ šilumos perdavimo tinklƼ eksploatavimo resursas:

- esant darbinei temperatƸrai

· 80°C - 29 metai;

· 90°C – 7760 valandƼ;

· 95°C – 1000 valandƼ;

Maksimalus darbinis slƍgis – 6 bar.
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Projektuotojas
KvalifikacijŃ

patvirtinanļio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardƍ Parašas

UAB „Jandas“
38001 SPV Marius Raļkauskas
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Sutartiniai ģymƍjimai

Projektuojami pramoniniu bƸdu izoliuoti ġilumos
tiekimo tinklai

Ġilumos tiekimo tinklƼ apsaugos zona

Ģemƍs sklypai

SklendģiƼ aptarnavimo ġulinysĠ-n

1.Prieġ pradedant statybos darbus iġsikviesti esamƼ komunikacijƼ atstovus  trasƼ nuģymƍjimui ir patikslinti (nustatyti) ġilumos tiekimo tinklus kertanļiƼ komunikacijƼ
vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamƼ komunikacijƼ gyliƼ neƟmanoma nustatyti vizualinƍs apģiƸros bƸdu ir savininkas neturi duomenƼ apie komunikacijas, atlikti
kontrolinius jƼ atkasimus.

2.ESO elektros kabeliai numatyti apsaugoti atskiru projektu vadovaujantis sŃlygomis Nr. ISK24-99981
3.Pieġ statybos darbƼ pradģiŃ gauti leidimŃ ģemƍs kasimo darbams iġ komunikacijas eksploatuojanļiƼ organizcijƼ jƼ apsaugos zonose.
4.Ģemƍs darbus vykdyti komunikacijƼ apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanļiƼ organizacijƼ atstovams.
5.Iġlaikyti mininimalius leidģiamus atstumus iki dujotekio,  klojant naujas komunikacijas.
6.Ġilumos tiekimo tinklƼ sankirtƼ su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m Ɵ abi puses, kasti rankiniu bƸdu.
7.Statybos metu uģtikrinti priƍjimus prie pastatƼ.
8.Iġardomi/paģeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktƸros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.
9.Ġilumos tiekimo tinklƼ apsaugos zona 5,0 m Ɵ abi puses nuo ġilumos tiekimo tinklƼ.
10.Pramoniniu bƸdu izoliuotƼ vamzdynƼ paklojimo matmenys pateikti JA2464-TDP-ĠT.B-03 brƍģinyje.
11.Ġilumos tiekimo tinklƼ sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami Ɵ apsauginius dƍklus.
12.Tose vietose, kur ġilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryġiƼ kabelius, vykdant ģemƍs kasimo darbus, elektros/ryġiƼ kabeliams Ɵrengti tvirtinimo mazgus.

Pastabos

AB " Via Lietuva" ģemƍs sklypas

JA2464-PP.B-01

Iġleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo prieģastis (jei taikoma)

Laida

0

LapƼLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

4
LT

Ġilumos tiekimo tinklai

Ġilumos tiekimo tinklƼ, prijungiant Viltieskatilinƍs 
vartotojus prie Kelmƍs miestoġilumos tinklƼ, 

statybos ir rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brƍģinio pavadinimas:

Brƍģinio ģymuo:

0 2025-01

Ġilumos tiekimo tinklƼ statybos planas

SPDV Marius Raļkauskas36349

SPV38001

Visuomenƍs informavimui

UAB "Jandas"

            Statytojas/Uģsakovas: UAB "Litesko"

Marius Raļkauskas

RengƍjaReneta Naujokienƍ
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Sutartiniai ģymƍjimai

Projektuojami pramoniniu bƸdu izoliuoti ġilumos
tiekimo tinklai

Elektros aukġtos Ɵtampos oro linijos apsaugos zona

Ģemƍs sklypai

1.Prieġ pradedant statybos darbus iġsikviesti esamƼ komunikacijƼ atstovus  trasƼ
nuģymƍjimui ir patikslinti (nustatyti) ġilumos tiekimo tinklus kertanļiƼ komunikacijƼ
vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamƼ komunikacijƼ gyliƼ neƟmanoma nustatyti
vizualinƍs apģiƸros bƸdu ir savininkas neturi duomenƼ apie komunikacijas, atlikti
kontrolinius jƼ atkasimus.

2.ESO elektros kabeliai numatyti apsaugoti atskiru projektu vadovaujantis sŃlygomis Nr.
ISK24-99981

3.Pieġ statybos darbƼ pradģiŃ gauti leidimŃ ģemƍs kasimo darbams iġ komunikacijas eksploatuojanļiƼ
organizcijƼ jƼ apsaugos zonose.

4.Ģemƍs darbus vykdyti komunikacijƼ apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojanļiƼ organizacijƼ atstovams.

5.Iġlaikyti mininimalius leidģiamus atstumus iki dujotekio,  klojant naujas komunikacijas.
6.Ġilumos tiekimo tinklƼ sankirtƼ su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m Ɵ abi puses, kasti
rankiniu bƸdu.

7.Statybos metu uģtikrinti priƍjimus prie pastatƼ.
8.Iġardomi/paģeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktƸros elementai, tvoros, esamos komunikacijos
ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.

9.Ġilumos tiekimo tinklƼ apsaugos zona 5,0 m Ɵ abi puses nuo ġilumos tiekimo tinklƼ.
10.Pramoniniu bƸdu izoliuotƼ vamzdynƼ paklojimo matmenys pateikti JA2464-TDP-ĠT.B-03 brƍģinyje.
11.Ġilumos tiekimo tinklƼ sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami Ɵ apsauginius dƍklus.
12.Tose vietose, kur ġilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryġiƼ kabelius, vykdant ģemƍs kasimo
darbus, elektros/ryġiƼ kabeliams Ɵrengti tvirtinimo mazgus.
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